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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

gema ONORM H5055 =
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundfliche 139 m? Klimaregion N
konditioniertes Brutto-Volumen 842 m® Seehéhe 586 m
charakteristische Lange (Ic} 1,77m Heizgradtage 4166 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,56 1/m Heiztage 249d
mittlerer U-Wert (Um) 0,19 Wim?K Norm - AuBentemperatur -18°C
LEK - Wert 15 Soll - Innentemperatur 20°C
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch ab 01.01.2010

HWB* 7.998 kWh/a 9,50 kWh/m?®a 15,7 k\Wh/mPa  erfullt

HWB 6.805 kWh/a 48,95 kWh/m?a 8.740 kWh/a 62,86 kWh/m?a

WWWB k.A" kWh/a k.A.* kWh/m?a

NERLT-h

KB* 1 kWh/a 0,00 kWh/m?a 1,00 kWh/m*a  erfilllt

KB 1.961 kWh/a 14,11 kWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH 2.313kWh/a 16,64 kWh/m?a

HTEB-WW 261 kWh/a 1,88 kWh/m?a

HTEB 2,928 kWh/a 21,06 kWh/m?a

KTEB

HEB 13.443 kWh/a 96,69 kWh/m?a

KEB

RLTEB

BelEB k.A.* kWh/a k.A.* KWh/m?a

EEB 15.405 kWh/a 110,80 kWh/m?a

PEB

Cco2

“ k.A. = keine Angabe, die Teile fir die Berechnung wurden nicht ausgefihrt

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebé&udes fiir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energi hlen dieses E i ises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierlen Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a

bei gchli g er i A i 3 dere | inheiten in Lage konnen aus Griinden der EA-NWG

Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer E i inzahlen von den hier b i 25.04.2007
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Datenblatt GEQ
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Gebédudedaten - Neubau - Fertigstellung

Brutto-Grundflache BGF 139 m? charakteristische Lange s 1,77 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 842 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,56 m!
Gebaudehiiliflache Ag 475 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 04.06.2012, Plannr. 2012-085
Bauphysikalische Daten: Einreichplan, 04.06.2012

Haustechnik Daten: Baubeschreibung, 04.06.2012

Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Gépfritz an der Wild
Leitwert Lt 90,6 W/K
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 0,19 W/m?K
Heizlast Py, 54 kW
Transmissionswéarmeverluste Q ¢ 10.459 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qy 5.961 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11x Qs 1.298 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11x Q; mittelschwere Bauweise 6.383 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 8.740 kWh/a
Flachenbezogener Heizwdrmebedarf HWB gg 62,86 kWh/m?a

Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 8.435 kWh/a
Loftungswérmeverluste Q 4.808 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv nx Q; 1.003 kWh/a
innere Warmegewinne passiv nx Q; 5.435 kWh/a
Heizwdrmebedarf Q,, 6.805 kWh/a
Flachenbezogener Heizwirmebedarf HWBggr ref 48,95 kWh/m2a

Haustechniksystem
Raumheizung: Kein Warmebereitstellungssystem erfasst

Warmwasser: Kein Warmebereitstellungssystem erfasst

RLT Anlage: Natirliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmittein erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1S0 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wirmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B8110-1 /ONBB8110-2 /ON B8110-3 /ONB 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 /ON H 5059 / ON
EN ISQ 13790 /ON ENISO 13370 /ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Uber den energelischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte nterne Wérmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhaiten zugrunde Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung m Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstelft werden.
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Bauteil Anforderungen
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfullt
max

AW01 AuBRenwand 0,17 0,35 Ja

EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 0,18 0,40 Ja

DS01 Dachschrage hinterluftet 0,13 0,20 Ja

FENSTER U-Wert U-Wert Erfalit
max

1,50 x 2,00 (gegen Aullenluft vertikal) 1,35 1,70 Ja

PrafnormmaB Typ 1 (T1) (gegen Auenluft vertikal) 0,97 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN IS0 6946
Quelle U-Wert max OIB Richtlinie 6
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Heizlast
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen

Wirmeverlustes (Heizlast) von Gebduden gemiR

Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr
Marktgemeinde Gopfritz an der Wild
Hauptstrafie 72

Planer / Baumeister / Baufirma
Reissmiiller Bau GmbH
Wiener Stralle 45

3800 Gépfritz an der Wild 3830 Waidhofen an der Thaya
Tel.: 02842/52625-0
Norm-AuRentemperatur: -18 °C Standort: Gapfritz an der Wild
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 38 K beheizten Gebiudeteile: 842,33 m?
Gebaudehiilflache: 475,34 m?
Bauteile Waérmed.- Komr.-  Korr-- AxUxf
Flache "\ oeffiz,  faktor faktor
A U f ffh
m  Wim*K} 1] [ [WIK]

AWO01 AuRenwand 214,35 0,165 1,00 35,47
DS01 Dachschrége hinterliftet 108,47 0,133 1,00 14,42
FE/TU Fenster u. Tiiren 13,50 1,031 13,92
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 139,02 0,178 0,70 17,36
ZD01 warme Zwischendecke 179,72
ZWO01 Zwischenwand zu konditioniertem Raum 24,23 0,538

Summe OBEN-Bauteile 108,47

Summe UNTEN-Bauteile 139,02

Summe Zwischendecken 179,72

Summe Aullenwandflachen 214,35

Summe Wandflachen zum Bestand 2423

Fensteranteil in Aulenwénden 5,9 % 13,50
Summe [WIK] 81
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 9
Transmissions - Leitwert Ly [WI/K] 90,57
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 51,62
Gebéaude - Heizlast P, [kW] 5,40
Flachenbez. Heizlast P, bei einer BGF von 139 m* [W/m? BGF] 38,86

Die berechnete Heizlast kann von jener gemaR ONORM H 7500 bzw. EN 1SQ 12831 abweichen und erseizt nicht den Nachweis der Gebaude-Neormheizlast

gemal ONORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berlicksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur fiir Standardfalie.
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Bauteile
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

AWO01 AuBenwand

von Innen nach Auften  Dichte Dicke A d/ R
Kalkputz (innen) 1.800 0,0100 0,800 0,013
Ziegel - Hochlochziegel porosiert < =800kg/m? 800 0,2500 0,250 1,000
Kleber mineralisch 1.800 0,0050 1,000 0,005
EPS F PLUS 15 0,1600 0,033 4,848
Spachtelung 2.100 0,0050 1,400 0,004
Silikatputz 1.800 0,0030 0,700 0,004
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4330 U-Wert 0,17
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRen  Dichte Dicke A d/ A
Estrich 2.000 0,0600 1,330 0,045
PAE-Folie 1.500 0,0002 0,230 0,001
EPS-W20 20 0,1000 0,038 2,632
EPS-W20 20 0,1000 0,038 2,632
Feuchtigkeitsabdichtung # 1.000 0,0030 0,190 0,018
Stahibeton 2.400 0,2500 2,300 0,109
PAE-Folie 1.500 0,0002 0,230 0,001
Rollierung # * 1.800 0,1800 0,700 0,257
Dicke 0,5134
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,6934 U-Wert 0,18
DSo01 Dachschrége hinterl(iftet
von AuRen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Holzfaser-Dadmmplatte (160 < roh < = 200kg/m3) 200 0,0220 0,050 0,440
Sparren dazw. 10,0 % 500 0,1600 0,120 0,133
Zellulosedammung 90,0 % 55 0,039 3,692
Aufdopplung dazw. 10,0 % 500 0,1400 0,120 0,117
Zellulosedammung 90,0 % 55 0,039 3,231
Dampfbremse 1.100 0,0002 0,170 0,001
Sparschallung dazw. 30,3% 500 0,0240 0,120 0,061
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 < d <=25mm 69,7 % 1 0,167 0,100
Gipskarton Feuerschutzplatte impragniert 800 0,0150 0,250 0,060
RTo 7,8185 RTu 7,2277 RT 7,5231 Dicke gesamt 0,3612 U-Wert 0,13
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
Aufdopplung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080
Sparschallung: Achsabstand 0,330 Breite 0,100
ZWo1 2Zwigchenwand zu konditioniertermn Raum
von Innen nach AuBen  Dichte Dicke A d/ A
Kalkputz (innen}) 1.800 0,0100 0,800 0,013
Ziege! - Hochlochziegel porosiert < =800kg/m?® 800 0,2500 0,250 1,000
Vollziegelmauerwerk 1.600 0,4000 0,700 0,571
Innenputz 1.800 0,0150 1,000 0,015
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6750 U-Wert 0,54
ZDo1 warme Zwischendecke
Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,00
Dicke ... wénnetechnisch relevanle Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite {m], U-Wert [W/mK], Dichte [kg/ms}, A[W/mK]
*... Schicht z&hit nicht zum U-Wert  #... Schicht zahlt nicr]_t zur Ol3-Berechnung  F... enthélt Flachenheizung B... Bestandsschicht **...Defaultwert It. OIB
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Markt Gemeinde Goépfitz an der Wild

EG Grundform

a = 11,22 b = 12,39
lichte Raumhtéhe = 4,00 + obere Decke: 0,35 => 4,35m
BGF 139, 02m? BRI 604, 72m®

Wand W1 48, 81m? AW0l AuRenwand
Wand W2 53,90m?* AW(Q1
Wand W3 48,81m? AWO1
Wand W4 34,32m? AWO01
Teilung 4,50 x 4,35 (Linge x Hoéhe)
19,58m? ZW0l Zwischenwand zu konditioniertem Raum

Decke 139,02m? ZD0l warme Zwischendecke
: 1 Boden 139,02m? EBOl1l erdanliegender Fufboden (<=1, 5m unter
b 4
EG Bruttogrundflache [m?]: 139,02
EG Summe grundfliche [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 604,72
DG Grundform
Dachneigung a(°) 25,00
Nr &2 ' - a = 11,22 b = 12,39
hl= 0,00 h2 = 0,00
lichte Raumhdhe(h)= 1,50 + obere Decke: 0,35 => 1,85m
he B¢F 139,02m? BRI 166, 24m?
Dachfl. 108,47m?2
Decke 40, 71m?
Wand Wl 6,67m? AWOl AuBenwand
h1 Teilung 4,50 x 1,50 (Linge x Hoéhe)
; 6,75m? ZW01 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W2 0,00m? AW01

Wand W3 13,42m? AW01l
Wand w4 0,00m? AWO01

Dach 108,47m? DSO01 Dachschrige hinterliiftet
Decke 40,71m?* ZD0O1 warme Zwischendecke
Boden -139,02m? ZD01 warme Zwischendecke
DG Bruttogrundflache [m?]: 139,02
DG Summe grundflache [m’] ’
DG Bruttorauminhalt [m?]: 166,24

DG BGF - Reduzierung (manuell)

0,00 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundfliche [m?]: 0,00

DG Gaierie

DG - Keine Zwischendecke vorhanden. Proberaum oben offen.

-139,00 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundfliche [m?]: -139,00
Deckenvolumen EB01
Fldche 139,02 m* x Dicke 0,51 m = 71,37 m?

Bruttorauminhalt [m}: 71,37
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Geometrieausdruck
Markt Gemeinde Goépfitz an der Wild

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand Boden Dicke Lange Flache

AW0l1 - EBO1 0,513m 42,72m 21, 93m?

lichta Raumhihe

| Dicke Fassadenstrelfen

Flache Fassadenstreifon

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Fenster und Tiiren
Markt Gemeinde Gépfitz an der Wild

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Héhe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
[m) [m] [mT  [WmK] [W/meK] [WimK] [m3] [Wim2K] [W/K]
| Prifnormma Typ 1 (T1§ 1,23 1,48 182 0,70 1,30 0,040 1,32 0,97 0,63
NW
T1 EG AWO01 1,50 x 3,00 1,50 3,00 900 0,70 1,30 0,040 6,89 0,93 841 063 075100 0,13
T1 EG AWOD1 1,50 x 2,00 1,50 2,00 3,00 0,30 1,35 405| 062 0,75 1,00 0,13
™ EG AWO01 1,50 x 1,00 Fensterbei | 1,50 1,00 1,50 0,70 1,30 0,040 1,04 1,00 149| 0,63 0,75 1,00 0,13
Eingangstiire
13,50 13,95
SW
T |_ EG 2ZwWo01 1,00 x 2,10 Innentiire 1,00 2,10 2,10 2,00 0,00
2,10 0,00
Summe 15,60 13,95

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSL... Linearer Korrekturkoeffizient
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... Prifnormmafityp

z... Abminderungsfakt. flr bewegliche Sonnenschutzeinricht.
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschatiung

fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasfldche

amsc... Param. zur Bewert.

der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil

Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Bezeichnung Rb.re Rbli Rbob Rb.u Anteil Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Spr.V-Spr. Spb. |Bezeichnung - Glas/Rahmen
[m] [m] [m] [ml  [%] |Anz. [m] Anz. [m] | Anz. Anz. [m]
1,50 x 3,00 0,100 0,100 0,100 0,100 23 1 0,150 |Kunststoff-Alu-Fenster 70mm
Ug 1,0
1,50 x 1,00 Fensterbei 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Knststoft-Alu-Fenster 7omm
Eingangstiire Ug 1,0
Typ 1(T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Kun:t;toff—Alu—Fenster 70mm
Ug 1,

Rb.lire,0b U ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten {m]
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Spr. Anz
Pfb. ... Pfostenbreite [m] V-Spr. Anz ...
TYP e Prifnormmattyp

Anteil [%] ...... Rahmenanteit des gesamten Fensters

Anzahl der horizontalen Sprossen
... Anzahl| der vertikalen Sprossen

Spb. ...... Sprossenbreite {m]
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Monatsbilanz Standort HWB
Markt Gemeinde Gépfitz an der Wild

Standort: Gopfritz an der Wild

BGF [m?] = 139,03 LTWIK] = 90,57 Innentemp.[°’C]= 20

BRI [m?] = 842,33 Ly[W/K] = 51,62 gih W/m?3 = 7,50
Monate  Tage  Miftlere  Transmissions- Liftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdlinis Ausnutz- Wérme-
Aulen- warme- wdrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
[*Cl [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Jénner 31 -3,40 1.877 899 2.475 621 40 661 0,27 1,00 1.815
Februar 28 -1,57 1.313 748 2.061 561 65 626 0,30 1,00 1.435
Mérz 31 2,14 1.204 686 1.890 621 112 733 0,39 1,00 1.157
April 30 6,63 872 497 1.369 601 176 777 0,57 1,00 595
Mai 31 11,35 583 332 915 621 239 859 0,94 0,92 125
Juni 30 14,43 363 207 570 601 245 846 1,48 0,67 7
Juli 31 16,17 258 147 405 621 249 870 2,15 0,46 0
August 31 15,67 291 166 458 621 216 837 1,83 0,55

September 30 12,46 492 280 772 601 147 748 0,97 0,91 94
Oktober 31 7,46 845 481 1.326 621 82 703 053 1,00 625
November 30 1,93 1.178 671 1.850 601 42 643 0,35 1,00 1.207
Dezember 31 -2,02 1.484 846 2.330 621 30 651 0,28 1,00 1.679
Gesamt 365 10.459 5.961 16.420 7.308 1.645 8.953 0,00 0,00 8.740

nutzbare Gewinne: 6.383 1.298 7.681

EKZ = 62,86 kWh/m?a
EKZ= 10,38 kWh/m3a
Ende Heizperiode: 20.05.
Beginn Heizperiode: 14.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Standort: Referenzklima
BGF [m?] = 139,03 LT[W/K] =
BRI[m? = 842,33 Lyv[WIK] =

90,57
51,62

Innentemp.[°C] =

20

gih W/m? = 7,50

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Wime-
AuRen- warme- wirme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

[°C] [kWh/a] [kWhfa] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a} [kWh/a}

Janner 31 -1,63 1.451 827 2278 621 47 668 0,29 1,00 1.610

Februar 28 0,73 1173 668 1.841 561 78 638 0,35 1,00 1.203

Mérz 31 4,81 1.024 583 1.607 621 120 741 0,46 1,00 867

April 30 9,62 677 386 1.063 601 174 775 0,73 0,98 304

Mai 31 14,20 391 223 614 621 240 861 1,40 0,70 11

Juni 30 17,33 174 99 273 601 254 855 3,13 0,32 0

Juli 31 19,12 59 34 93 621 260 881 9,46 0,11 0

August 31 18,56 97 55 162 621 205 826 5,42 0,18 0

September 30 15,03 324 185 509 601 148 749 1,47 0,67 6

Oktober 31 9,64 698 398 1.096 621 92 713 0,65 0,99 390

November 30 4,16 1.033 589 1.622 601 48 648 0,40 1,00 973

Dezember 31 0,19 1.335 761 2.096 621 34 655 0,31 1,00 1.441

Gesamt 365 8.435 4,808 13.243 7.308 1.701 9.009 0,00 0,00 6.805

nutzbare Gewinne: 5.435 1.003 6.438
EKZ = 48,95 kWh/m2a
EKZ= 8,08 kWh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at
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Kiihlbedarf Standort

Markt Gemeinde Goépfitz an der Wild

Standort: Gopfritz an der Wild

BGF [m?] = 139,03 LT[WIK] = 90,57 Innentemp.[°’C]= 26
BRI [m?] = 842,33 gic [W/m?] = 15,00 fcorr=1,12
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhditnis Ausnutz-  Kiihl-
Aulen- warme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste Verlust

[*C} [kWh/a] [kWhia] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] HAWE]
Jénner 31 -3,40 1.981 1.129 3.110 1.241 54 1295 042 1,00 1
Februar 28 -1,57 1.678 956 2.634 1.121 87 1.208 0,46 1,00 1
Mérz 31 2,14 1.608 916 2.525 1.241 150 1.391 0,55 1,00 5
April 30 6,63 1.263 720 1.983 1.201 235 1436 0,72 0,98 31
Mai 31 11,35 987 563 1.549 1.241 318 1.560 1,01 0,89 190
Juni 30 14,43 754 430 1.184 1.201 327 1.528 1,29 0,75 422
Juli 31 16,17 662 377 1.040 1.241 333 1.574 1,51 0,65 608
August 31 15,67 696 397 1.092 1.241 288 1529 1,40 0,70 509
September 30 12,46 883 503 1.387 1.201 196 1.397 1,01 0,89 171
Oktober 31 7,46 1.249 712 1.961 1.241 110 1.351 0,69 0,99 21
November 30 1,93 1.569 894 2.464 1.201 57 1.258 0,51 1,00 2
Dezember 31 -2,02 1.888 1.076 2.965 1.241 40 1.281 0,43 1,00 1
Gesamt 365 15.220 8.674 23894 14615 2193 16.808 0,00 1.961

KB= 14,11 kWh/m3a
KB = 14.106 Wh/m2a
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Auflen induzierter Kiihlbedarf

Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 139,03 LT[W/K] = 90,57 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m* = 842,33 gic [W/im?] = 15,00 fcorr= 1,00
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhslinis Ausnutz-  Kihi-
AuBen- wirme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste Verlust
[°C} [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/aj
Jénner 31 -1,53 1.855 302 2.157 0 63 63 0,03 1,00 0
Februar 28 0,73 1.538 250 1.788 0 103 103 0,06 1,00 0
Méarz 3 4,81 1.428 233 1.660 0 160 160 0,10 1,00 0
April 30 9,62 1.068 174 1.242 0 232 232 0,19 1,00 0
Mai 31 14,20 795 129 925 0 321 321 0,35 1,00 0
Juni 30 17,33 565 92 657 0 339 339 0,52 1,00 0
Juli 31 19,12 464 75 539 0 347 347 0,64 1,00 1
August 3 18,56 501 82 583 0 274 274 047 1,00 0
September 30 15,03 715 116 832 0 198 198 0,24 1,00 0
Oktober 31 9,64 1.102 180 1.282 0 123 123 0,10 1,00 0
November 30 4,16 1.424 232 1.656 0 64 64 0,04 1,00 0
Dezember 31 0,19 1.739 283 2.022 0 45 45 0,02 1,00 0
Gesamt 365 13.196 2149 15345 0 2.268 2268 0,00 1
KB* = 0,00 kWh/m?a
KB* = 1,33 Wh/m3a
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RH-Eingabe
Markt Gemeinde Gépfitz an der Wild

Raumheizung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebdudezentral

Wirmeabgabe

Wiérmeabgabetyp Kleinflachige Warmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur Heizung 40°/30° - Kleinflichige Abgabe

Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiarmeverteilung Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhélinis Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 12,84 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 11,12 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 77,86

Waéarmespeicher kein Wirmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung Standort konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Fllssige und gasformige Brennstoffe ~ Heizgerdt Zentralheizgerit (Standardkessel)
Energietrager Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr Kessel nach 1994 [ Heizkessel mit Geblaseunterstiitzung
Nennwérmeleistung 4,92 kW Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k
Kessel bei Volllast 100%

' 1,00% Fixwert

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht Moo = 86.0% pefaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mpe 100% = 69.0%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht Mg, = 83,0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNbe,30% = 82,0%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung dpppp = 1,9% Defauliwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Kesselpumpe 28,62 W Defaultwert Umwilzpumpe 57,23 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. vwwbart
Warmwasserbereitung getrennt von Raumheizung

Wirmeabgabe
Heizkostenabrechnung

Waéarmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsténgen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Aufen- Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen fm] [%]
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 0,0 Nein 0,00 0
Steigleitungen Nein 0,0 Nein 0,00 0
Stichleitungen Nein 0,0 0,00  Material

Wirmespeicher
Art des Speichers

Standort vstdwspeicher
Baujahr 0
Nennvolumen 0l Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher AQpws = 0,00 kWh/d Defaultwert
Warmebereitstellung
Bereitstellungssystem Standort Innerhalb d. therm. Gebaudehtiile
Energietrager
Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Beschickung
Baujahr Kessel Betriebsweise gleitender Betrieb
Nennwérmeleistung 0,00 kW freie Eingabe {1 Heizkessel mit Gebléseunterstiitzung

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Kesselpumpe 0,00 W Defaultwert

Olpumpe 0,00 W Defaultwert Speicherladepumpe 0,00 W Defaultwert
0,00 W Defaultwert
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Heizenergiebedarf

Markt Gemeinde Go6pfitz an der Wild

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB)

QHEB

13.443 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) Qurgg = 2.928 kWh/a
Heizwarmebedarf - HWB
Transmissionswarmeveriuste Qp 10.459 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qy = 5.961 kWh/a
Warmeverluste Q, = 16.420 kWhl/a
Solare Warmegewinne Q, = 1.298 kWh/a
Innere Warmegewinne Q = 6.383 kWh/a
Wirmegewinne Qg = 7.681 kWh/a
Heizwdrmebedarf Q, = 8.740 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB

Wirmeenergie
Warmwasserwarmebedarf (WWWHB)

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Warmwasserbereitung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-WW (Warmwasser)
HTEB-WW (Warmwasser)

Qtw = 1.776 kWh/a
Qrwwa = 30 kWh/a
™ww = 231 kWh/a
Qrwws 0 kWhta
Qrywe = 0 kWh/a
QTW = 261 kWh/a
Qv e = 0 kWh/a
Qrwws e = 172 KWh/a
QTW,WB,HE = 0 kWh/a
Quwne 172 kWhia
QHEB,TW = 2.037 kWh/a
QHTEB,TW= 261 kWh/a
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Heizenergiebedarf
Markt Gemeinde Gopfitz an der Wild

Raumheizung - RH
Wirmeenergie

Heizwarmebedarf (HWB) Qn = 8.740 kWhla
Verluste der Warmeahgabe Quwa = 282 kWh/a
Verluste der Warmeverteilung Quwy = 610 kWh/a
Verluste des Warmespeichers Quws = 0 kWh/a
Verluste der Warmebereitstellung . = 2147,42119 kWh/a
Verluste Raumheizung QH = 3.039 kWh/a
Hilfsenergie
Energiebedarf Warmeabgabe Quware = 0 kWh/a
Energiebedarf Warmeverteilung Quwre = 104 kWh/a
Energiebedarf Warmespeicherung Quws e = 0 kWh/a
Energiebedarf Warmebereitstellung Quwere = 78 kWh/a
Summe Hilfsenergiebedarf Qp he = 181 kWhia
HEB-RH (Raumheizung) Quegy =  11.052 kWh/a
HTEB-RH (Raumheizung) QyrepH = 2.313 kWh/a
Zuriickgewinnbare Verluste
Raumheizung Qupen = -725 kWh/a
Warmwasserbereitung Qrwpeh = -26 kWh/a
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